FI-Schalter und
LS-Schalter

fiir den Wechselrichter
im Sicherungskasten
nach oben einschalten

Den Schutzschalter an den
Sungrow-Batterien seitlich
einschalten.

Mit einem GRUNEN
Rechteck markiert

DC-Switch auf ON stelle

FI - Wechselrichter

. LS - Wechselrichter l

FI-Schalter und
LS-Schalter

fur den Wechselrichter
im Sicherungskasten
nach unten ausschalten

Den Schutzschalter an den
Sungrow-Batterien seitlich
ausschalten.

Mit einem GRUNEN
Rechteck markiert

-Switch auf OFF stellen.
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Energielosungen, die passen.



